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MEGJEGYZESEK:

- A rajzok csak miiszaki lefrassal és koltségvetéssel egyiitt érvényesek.

- A méretek, helyigények a helyszinen ellendrizendok

- Az épitési vallalkozo felel6s a helyszini méreteket és koriilményeket ellendrizni,
- Az irott méreteknek elsobbsége van a rajzon mért tavolsagok felett.

- A gépész kiviteli tervek az épitész tervekkel,
illetve a tobbi szakdgi tervvel egy egységben kezelenddk!

- Viz vezetekek a koltségvetésben kiirtak szerint szigeteltek.

- Csatorndk lejtése: minimum alapvezetékek-1-1,5%

agvezetékek 2%

- A terveken nem szerepl6 szerelvények mérete, csomérettel megegyezo.
- Amennyiben eltérés mutatkozik a terv és a koltségvetés kozt,
Uigy a terven szerepld mennyiségek mérvadoak!

->mNoR_mmB@m_SN%mooa?m :Moaésm_mwa
a tobbi szakaggal egyezteni kell!

- A WC-k felallasat a berendezés pontos

JELMAGYARAZAT:
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Hidegviz vezeték
Melegviz vezetek

Szennyviz csatorna

Csatorna kiszell6z6 vezeték

Csurgal¢kviz vezetek
Gémbesap

Kombinalt biztonsagi szelep

Tomloveges kifolyd

ismerete alap

an kell meghatdrozni

Projekt: Helyi piac kialakitasa Bodonyban

3243 Bodony, Liget utca 1. HRSZ 841

Bodony Kozség Onkormanyzata
3243 Bodony, Liget ut

Epittets:

Heves Mérndk Kit.

3300 Eger, Bajcsy-Zs. u. 5. 1/1.
Jezsoviczki Andrea

+36 30 627 6647

Megrendeld:

Epitészet: AW Kit.
1113 Budapest, Badacsonyi utca 19. fszt. 2.
architecture.aw@gmail.com

+36 30 559 1026

Zétényi Zsofia - Epitész Tervezd - E-01-6366
Soltész Judit - Epitész Tervezd

Szakagi tervezk, egyeztettk

Tartoszerkezet: Kortvélyi Robert TT01-9009
mnm_o»@%mﬂmn Mészaros Olivér ~ Bevo Kft. G 01-10933
Energetika: Mészaros Olivér ~ Bevo Kft. G 01-10933
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Tiizvédelem: Lakk Jozsef 1-164/12013
Epiiletvillamossag: Csanyi Istvan KVINTERV Kit. 01-5118

MUSZAKILEIR)

Megjegyzések: 3G iima erorenuts

NEM TARGYAI A TERVR
TBOL KIZART EPULETRESZEK.

EZ A DOKUVENTACIO A NEVEZETT CEGEK ES TERVEZOK SZELLEN TERVEKE. A TERVEKET SZABALYOZOTT SZERZO!
JOGOK VEDIK. AZOKAT CSAK A TARGYI OBJEKTUMNAL A TARGYI ELIARASNAL EGYSZERI ALKALOVNAL LEHET
FELHASZNALNI. MINDEN MAS ESETBEN A TERVEZOK HOZZAJARULASA SZUKSEGES ATERVEZOK A TERVEZES TELJES
FOLYAVATARA FENNTARTIAK A JOGUKAT.

A terv 0,00 szintje = a meglévé épilet padlészintie

Datum: 2017.08. 21. Terviap:
Léptek: 1:50
Tendapnev:  \/izalltds-csat. - fités

GVF-01

dlaprajz és fuggdleges cséterv

Terv tipusa: Kiviteli terv




